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SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE ZASILANIA
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OZNACZENIA:

| — oprawa nastropowa 2x36W IP 65

Nz ]

oprawa swietldowkowa nad drzwi - istniejgca
tacznik pojedyriczy 10A szczelny
tacznik schodowy 10A szczelny

oprawa wyposazona w modut awaryjny 3h

gniazdo 230V N+PE IP 44 z klapkg

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm *
Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem YDY 3(4)x1,5mm ?
Przewody uktada¢ p/t lub w rurkach elektroinstalacyjnych na tynku
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Uwagi:

Do regulatora Vitotronic 200 doprowadzié przewdd YLY 5x1,5mm?
Pompy obiegowe zasili¢ przewodami YLY 3x1 ,5mm°
Zasilanie sprezarek pomp ciepta wykonaé przewodami YLY 5x6mm?

Przewody uktada¢ w korytkach kablowych stalowych perforowanych
ocynkowanych oraz w rurkach instalacyjnych na podejsciach do

poszczegolnych udrzadzen
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UWAGI:

1. W kottowni wykona¢ szyne wyréwnawczg potencjatow
ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 25x4mm

2. Ptaskownik Fe/Zn 25x4 uktada¢ na Scianie i w posadzce kottowni

3. Do szyny wyrownawczej podtgczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen,
obudowy pomp ciepta, metalowe rurociggi obudowy silnikéw pomp oraz punkt PE
w tablicy rozdzielczej

2. Opornos¢ uziomu nie moze przekracza¢ 10 oméw
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