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znak: PSSE/HK/JO/4611/133/0/19 (dot. wodociggu publicznego w Ostrowach)

Ocena jakosci wody

Na podstawie:

-art. 4 iart. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 59), w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)

- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 1 10; ust. 3 pkt. 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. 22017 r. poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu sie¢ ze
sprawozdaniem z badafi z dnia 07.05.2019 r. nr 667/2019-W-2 (data wptywu: 14.05.2019 r.)
przeprowadzonych przez laboratorium EKO-SERWIS S.C. w Lodzi préby wody nr 667/2019-
W-2 pobranej do badania w dniu 08.04.2019 r. oraz ze sprawozdaniem z badan z dnia
13.06.2019 r. nr S/PWiK/66/524/2019 (data wptywu: 27.06.2019 r.) przeprowadzonych przez
laboratorium PWiK Sp. z 0.0. w Kutnie proby wody nr 444/F/19 pobranej do badania w dniu
12.06.2019 r. z wodociggu publicznego w Grochowie, ktdrego wiascicielem jest Gmina Nowe
Ostrowy

stwierdza przydainoe$¢ wody do spozycia;
UZASADNIENIE

W dniu 08.04.2019 r. w SUW w Ostrowach w ramach kontroli wewngtrznej pobrano
do badan probe wody nr 667/2019-W-2 i stwierdzono, ze w zakresie badanych parametréw
woda nie spelnia wymagan okreslonych zatgczniku 1C do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2294). W wyniku przeprowadzonych przez laboratorium EKO-SERWIS S.C. w
Lodzi badan w pobranej prébce wody do spozycia stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego
stezenia zelaza, ktére wyniosto 331 + 60 pg/l (warto$¢ normatywna < 200 pg/l) oraz
metnosci, ktore wyniosto 3,4 + 0,7 NTU (warto$é normatywna < 1 NTU).

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
dzialajgc na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 2096, ost. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 730) poinformowat strone pismem z dnia
14.05.2019 r. znak PSSE/HK/JO/4604/1116/19 o przekroczeniach i zawiadomil o wszczeciu
postgpowania administracyjnego w sprawie doprowadzenia jakosci wody do obowigzujacych
wymagan, a takze dzialajac na podstawie art. 10 k.p.a. pismem z dnia 14.05.2019 r. znak
PSSE/HK/JO/4604/1115/19 zawiadomit strong o mozliwosci zapoznania sie¢ z zebranym
materialem dowodowym i wypowiedzenia w sprawie wyznaczajgc termin 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia.

W dniu  14.05.2019 r. do PSSE w Kutnie wplynelo pismo znak:
G.K.G.W.7021.6.2019, w ktérym Gmina Nowe Ostrowy poinformowata o podjeciu dzialan



naprawczych, a po ich wykonaniu o zleceniu powtdrnej analizy wody w zakwestionowanym
zakresie.

W dniu 27.06.2019 r. producent wody przedstawil PPIS w Kutnie sprawozdanie z
badan proby wody nr 444/F/19 pobranej do badan dnia 12.06.2019 r. przeprowadzonych
przez zatwierdzone laboratorium PWiK Sp. z 0.0. w Kutnie wykonanych na zlecenie
producenta wody w zakwestionowanym zakresie, w ktérych nie stwierdzono przekroczen
zelaza oraz metnosci. Oznacza to, iz podjete dziatania naprawcze przyniosty zamierzony efekt
W postaci obnizenia stezenia powyzszych parametréw w wodzie pochodzacej z sieci
wodociagu publicznego w Grochowie do zgodnego z obowigzujacymi przepisami.

Biorgc pod uwage powyzsze sprawozdania Parstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kutnie stwierdza, ze w zakresie badanych parametr6w woda spetnia wymagania
okreslone w zalgcznikach nr 1A, 1B, 1C i 1D do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakogci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017
r. poz. 2294),

Badania w ramach kontroli wewngtrznej producenta wykonane zostaly przez
laboratoria posiadajace zatwierdzenie wlasciwego Pafistwowego Inspektora Sanitarnego.
Artykut 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iz »Badania pobranych probek wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi moga wykonywaé laboratoria Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne
laboratoria o udokumentowanym  systemie jakosci prowadzonych badan wody,
zatwierdzonym przez Pafistwowa Inspekcje Sanitarng”. Powyzsze laboratoria spetniajg wiec
wymogi okreslone zacytowanymi przepisami prawnymi.
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