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- art. 4 iart. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (j. Dz. U.
z 2019 1. poz. 59), w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)
-§20 ust. 1 pkt 1, 81 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017
r. poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu si¢ ze
sprawozdaniem z badahn z dnia 07.05.2019 r. nr 667/2019-W-1 przeprowadzonych przez
laboratorium EKO SERWIS w Lodzi prébki wody nr 667/2019-W-1 pobranej do badania w
dniu 08.04.2019 r., ze sprawozdaniami z badan z dnia 20.05.2019 r. nr S/PWiK/66/426/2019,
z dnia 31.05.2019 r. nr S/PWiK/66/497/2019 i z dnia 02.09.2019 r. nr S/PWiK/66/755/2019
przeprowadzonych przez laboratorium PWiK w Kutnie probek wody nr 330/F/19, 403/F/19 i
711/F/19 pobranych do badania w dniach 16.05.2019 r., 31.05.2019 r. i 30.08.2019 r., a takze
ze sprawozdaniem z badan z dnia 03.09.2019 r. nr PSSE SBS.505.335.19 przeprowadzonych
przez OL PSSE w Sk1ernlew1cach probkl wody nr 98/HK/19/ 1 pobraneJ do badanla w dn1u
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Nowe Ostrowy
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia;
UZASADNIENIE

W dniu 08.04.2019 r. w SUW w Grochowie pobrano do badania probke wody
podawanej do sieci i stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego stgzenia manganu, zelaza
oraz metnosci, ktére wyniosty kolejno 108 + 31 pg/l (norma <50 pg/l), 361 + 65 pg/l (norma
<200 pg/l) i 2,8 NTU (norma <1 NTU). W zwiazku z powyzszym wszczeto postgpowanie
administracyjne. Gmina Nowe Ostrowy wprowadzila prace majace doprowadzi¢ jakos¢ wody
pochodzacej z sieci wodociggu publicznego w Grochowie do zgodnej z obowigzujacymi
przepisami co przyniosto rezultat w czesci dotyczacej obnizenia stgzen zelaza oraz metnosci
do zgodnych z rozporzagdzeniem Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Stgzenie manganu
natomiast w probie wody pobranej dnia 31.05.2019 r. wyniosto 57 pg/l (norma <50 ug/l).

W zwiazku z pismem producenta wody z dnia 26.06.2019 r. oraz brakiem mozliwosci
wyeliminowania przekroczenia manganu pomimo podjetych dziatan naprawczych Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie dnia 03.07.2019 r. wydat Decyzj¢ o warunkowe;
przydatno$ci wody do spozycia pochodzacej z sieci wodociggu publicznego w Grochowie.
Tego samego dnia wydany zostal komunikat Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kutnie o warunkowej przydatnosci wody do spozycia skierowany do
mieszkancéw terendw zaopatrywanych z sieci wodociggu publicznego w Grochowie.



W dniu 02.09.2019 r. do PSSE w Kutnie wptyneto sprawozdanie z badan wykonanych
na zlecenie producenta wody w zakwestionowanym zakresie. W prébie pobranej dnia
30.08.2019 r. nie stwierdzono przekroczen.

W dniu 04.09.2019 r. do PSSE w Kutnie wplynelo sprawozdanie z badan préby
pobranej dnia 27.08.2019 r. przez pracownikéw PSSE w Kutnie w celu sprawdzenia
podjetych dziatan naprawczych przez producenta wody. W sprawozdaniu nie stwierdzono
przekroczef manganu, ktérego stezenie wyniosto <20 pg/l (norma <50 pg/l). Oznacza to, ze
prowadzone dziatania naprawcze przyniosly zamierzony efekt w postaci wyeliminowania
przekroczen. Biorgc pod uwage wszystkie sprawozdania stwierdzono, ze w zakresie
badanych parametréw woda nie spelnia wymagania okre$lone zatacznikach nr 1A, 1B, 1C i
ID do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Tym samym Gmina Nowe Ostrowy wykonala obowigzek nalozony decyzja z dnia
03.07.2019 r. znak: PSSE/HK/JO/4611/13/19.

Badania w ramach kontroli wewnetrznej wykonane zostaly przez laboratoria
posiadajace zatwierdzenie wiasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Artykut 12 ust.4
ww. ustawy stanowi, iz ,,Badania pobranych probek wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi mogg wykonywa¢ laboratoria Panstwowe]j Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o
udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badah wody, zatwierdzonym przez
Panstwowa Inspekcje Sanitarng”. Powyzsze laboratoria spelniajg wiec wymogi okreslone
zacytowanymi przepisami prawnymi.
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