dla obwodu 1 fazowego

wyltacznik roznicowo i nadmiarowopradowy

TG

Budynek

YKY 3x2.5 mm’

skrzynka sterowniczo-sygnalizacyjna

zasilanie pompy i plywakow

studzienka

pompowa

Przyklad z zamontowanym sterowaniem pompy

na $cianie budynku dla obwodu 1- fazowego

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przydomowe oczyszczalnie sciekdw
w gminie Nowe Ostrowy

Nazwa rysunku:

Skala:

Numer rysunku:
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